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Värmepumpen i Loudden, Stockholm installerades 1981 av Stock­
holm Energi. Den är uppbyggd kring två stycken turbokompressorer av 
fabrikat Sulzer. Värme upptas ur renat avloppsvatten från Lo- 
uddens reningsverk (10—20°C) och avges till Stockholms fjärr— 
fjärrvärmenäts returledning (40-60°C). Trots relativt låg tillgäng­
lighet har^ anläggningen visat god lönsamhet med en återbetalningstid 
på ca tre år.
Ett omfattande mätprogram har utförts under två års drift. Data 
från ett femtiotal storheter har kontinuerligt insamlats av Mät— 
centralen för Energiforskning (MCE), KTH.
Värmepumpanläggningens totala månatliga värmeavgivning under den 
tvååriga mätperioden framgår av figur S.1. De följande stapel­
diagrammen. figurerna S.2 och S.3. visar på motsvarande sätt 















1982 12 01 - 1984 11 30
Drifttiden har genomsnittligt för båda aggregaten varit ca 70%. 
Knappt 5% av stilleständstiden kan hänföras till begränsningar orsa­
kade av värmekällan ooh värmebäraren samt normalt underhåll typ 
rensning av förångare. Resterande 25% har orsakats av fel i 
anläggningen, främst maskinfel, växel- och lagerhaverier. Orsakerna 
till dessa är inte fastlagda, men ett skäl till växelproblemen tros 
vara att metallen i kuggväxeln är för hård. Man har provat att lägga 
på ett kopparskikt som är betydligt mjukare.
Värmepumpens prestanda påverkas av spillvattenflödet. Påverkan 
sker på flera sätt; värmeövergången försämras på grund av flödes- 
minskningen och av ett smutsskikt i tuberna på vattensidan, tempe­
raturdifferensen tenderar även att stiga för att kompensera ett lägre 
flöde. Någon silverkan, dvs att den första förångaren i serien skulle ha 
sämre prestanda kan inte spåras ur mätdata.
Data över värmeeffektens variation med spillvattenflödet visas i 
figur S.4. Linjerna avser ett aggregat men är framtagna ur mätdata 
från bägge aggregaten. De gäller vid ca 16*C spillvattentemperatur in 
till respektive förångare. Försämringen av prestanda är så påtaglig 
att rengöring måste ske fortlöpande. Optimalt intervall mellan 









65.0 67.5 70.0 72.5 75.0
Figur S. 4
Vërmeeffekt vid varierande spillvattenflöde
01
.--------- - -- - 45*C
55*C
Spillvattenflöde kg/s
Mätprogrammet har innefattat flera storheter internt i köldmedie- 
kretsen. Detta ger bl a möjlighet till studium av processen och 
enskilda komponenter utan hänsyn till värmekälle- och värmebärar- 
sidans aktuella inverkan, vilket förhöjer resultatens generalIitet. 
Exempelvis visas värmefaktorn vid varierande kondenser i ngs- och 
förångningstemperaturer (tryck) för ett aggregat (B) i figur S.5. 
Motsvarande prestanda för det andra aggregatet är något lägre.
Figur S.5 
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Om man relaterar den verkliga, uppmätta värmefaktorn till enligt 
teorin möjlig för en ideal process vid identiska kondenserings- och 
förångningstemperaturer, fås en verkningsgrad för den verkliga pro­
cessen. En sådan ur värmefaktorerna definierad Carnotverkningsgrad 
blir mellan 0.50 och 0.55 för hela anläggningen.
En ökning av värmeavgivningen från värmepumpen kan ske med en 
köldmediebehållare mellan kondensor och underkylare. Man skulle
därmed säkerställa att endast kondensat når underkylaren och mediet 
skulle underkylas. Den extra värmen motsvaras i stort endast av ökad 
kyleffekt. En mindre ökning av eleffekten fäs dock då belastningen på 
kondensorn ökar, vilket leder till ökande temperaturdifferens. En 
ökning av underkylningen med 1"C innebär ca 15 kW högre 
värmeeffekt, vilket motsvarar 120 MWh/år. Vid ett alternativt 
värmepris på 200 kr/MWh skulle vinsten bli ca 50 000 kr/år för 
anläggningen.
61. INLEDNING
Louddens värmepumpanläggning är en av de första i sitt slag. Det är 
därför naturligt att den betraktas som en experimentanläggning för 
att ge kunskap om en delvis ny teknik i en ny tillämpning. Av derrna 
anledning har ägaren, Stockholm Energi, önskat utföra en bred 
utvärdering av anläggningens funktion.
Tillsammans med Byggforskningsrådet och Mätcentralen för 
Energiforskning startade Stockholm Energi 1981 ett utvärderings­
projekt, nr 811419—2, med Per Almqvist som projektledare. Dä 
Byggforskningsridet avsäg att engageras även i flera liknande 
anläggningar ansåg man det intressant att utvärdera dessa på ett 
likartat sätt. Därför initierades ett annat projekt, nr 830489—9, 
med Henrik Enström, Termoekonomi, som projektledare.
Dessa bägge projekt kompletterar varandra och ger en heltäckande 
bild av anläggningens driftresultat under mätperioden. För att inte 
splittra denna helhetssyn rapporteras bägge projekten integrerat i 
denna rapport.
Rapporten beskriver anlägoningen och redovisar driftresultat och 
erfarenheter under två ars drift. Totala systemdata såsom 
värmefaktorer och effekter vid varierande driftfall redovisas själv­
fallet, därutöver ges exempelvis varaktighetsdiagram för anlägg­
ningens tillgänglighet. Då mätprogrammet även omfattat storheter 
internt i köldmediekretsen har generellt intressanta prestanda 
relaterade till processens arbetstryck framtagits.
2. ANLÄGGNINGSBESKRIVNING
Louddens värmepump utnyttjar renat spillvatten från Louddens 
reningsverk som värmekälla. Den uttagna värmen avges till 
fjärrvärmevattenreturen.
Anläggningen är uppbyggd kring två stycken kylmaskiner från Gebr. 
Sulzer AG. Kompressorerna är enstegs turbomaskiner med ställbara 
ledskenor som möjliggör reglering av köldmedieflödet. Vidare finns 
möjlighet att förbileda, "bypassa“, köldmedium direkt tillbaka till 
kompressorn, kompressorernas varvtal är ca 20 000 rpm. Elmoto­
rerna är beroende på elkapacitetstiIlgången i området begränsade till 
720 kW.
Värmeavgivningen sker för respektive aggregat i en kondensor och i en 
underkylare, utformade som tubpannevärmeväxlare. Dessa är kopp­
lade sa att det kallaste fjärrvärmevattnet först passerar under­
kylarna och därefter kondensorerna, vilka alla ligger i Serie. Vattnet 
leds i koppartuberna.
Värmeupptagningen sker i en förångare per aggregat. Även förångarna 
är seriekopplade på så sätt att det aggregat som har högst 
kondenser ingstryck också får högst förångningstryck. Även i dessa 
leds vattnet i tuber tillverkade i koppar—nickel. Vid behov kan 
tuberna rengöras med hjälp av borstar.
Till kompressorerna finns oljesystem för smörjning av lager, växel 
samt även kylning. Denna olja är således uppblandad med köldmedium. 
För kylning av oljan utnyttjas spillvatten. Oljekylarna är dubblerade 
på resp aggregat, varför rengöring av dessa kan ske under drift.
Expansionen sker via en högtrycksflottörventil mellan underkylare 
och förångare. Denna ventil upprätthåller ett konstant förhållande 
mellan den varma och den kalla sidan i köldmediekretsen. I annat fall 
erhålls cykler med varierande kondenser i ngs— och förångnings— 
temperatur.
Som köldmedium används R12.
För att hålla en acceptabel rumstemperatur används kylbatterier, 
som kyler luften med köldmedium. Därmed återförs förlustvärme 
till processen.
Anläggningen fjärrövervakas från Värtaverkets kontrollrum.
Anläggningens principschema framgår av figur 2:1
Avståndet mellan reningsverket och värmepumpverket är ca 1 km. 
För att mekaniskt kunna filtrera vattnet har en sil placerats vid 
reningsverket. Ledningsdimensionen är 250 mm, vilket innebär en 










3. MÄTPROGRAM OCH UTVÄRDERING
Mätprogrammet omfattar ca 50 st storheter. Dessa har 
kontinuerligt insamlats under utvärderingsperioden. 2 år. I 
programmet ingår temperaturer, tryck, flöden, energier, drifttider 
samt lägen. I figur 3-.1 redovisas mätpunktsplacering samt typ av 
mätpunkt. Det kompletta mätprogrammet visas också i tabell 3:1. 
Mätningarna omfattar både köldmediekretsen och vattensidorna. 
Detta innebär att hela värmepumpcykeln kan kontrolleras, både 
primärt och sekundärt. Mätningar har pågått från november 1982 
till december 1984.
3.1 Mätdatainsamling
Mätcentralen för Energiforskning. MCE, vid KTH, Stockholm har 
utfört insamlingen av mätdata.
En mätdator vid värmepumpen avkänner samtliga mätpunkter var 
femte minut och lagrar detta värde i sitt primärminne. Dessa data 
omarbetas varje timme, så att t ex temperaturer och tryck 
beräknas som ett timmedelvärde medan energier eller drifttider som 
ett ackumulerat timvärde.
Det beräknade timvärdet lagras därefter på ett kassettband och en ny 
mätcykel kan därefter lagras primärt. På kassetten ryms ca 10 dygns 
mätvärden.
Kassettens innehåll läses över till ett minidatorsystem, HP1000, och 
mätpunkterna lagras antingen på skivminne eller magnetband.
För att följa mer dynamiska förlopp finns även möjlighet att 
genomföra intensivmätningar. Vid dessa mätningar lagras respektive 
mätpunkt på kassettbandet, dvs med 5 minuters intervall. På 
kassetten ryms då mätvärden från knappt 1 dygn.
3.1.1 Mätnoggrannhet
Mätstorheterna samplas var femte minut och medelvärdesbildas 
varje timme. Det sker således en momentan avkänning, vilket skulle 
innebära ett stort fel vid många start och stopp. Maskinerna körs 
dock inte på detta sättet, utan är normalt kontinuerligt i drift.
I samband med mätstarten utfördes kalibrering av utrustningen. 









vid kontroll översteg felet ej 
0.1 ®C vid 0 ®C resp 50 ®C 
±4% (strypfläns)
± 1% (induktiv)
± 0.07 bar (ca ± 1 ®C)
± 0.3 bar (ca ± 1 ®C) 





Felet i energimätningen bestäms av felet hos temperaturgivarna och 
flödesmätaren. Storleken kan bestämmas mha felfortplantningsfor— 
mein.
AQ xc « A(m) + dQ « A(cp) + dQ « A(At) 
dm dCp dt
A(m). A(cp). A(At) betecknar absoluta onoggrannheten för mass— 
flödes-, värmekapacitets- samt temperaturbestämningen.
A(cp) = 0
AQ är den totala onoggrannheten i värmeeffektbestämningen.
För en kondensor gäller
AQ = 4.2*0.04*92*5 + 4.2*92*0.1 - 77 + 39 - 116 kW 
Felet i underkylaren blir
AQ - 4.2*0.04*92*0.5 + 4.2*92*0.1 - 8 + 39 - 47 kW 
I förångaren är felet
AQ - 4.2*0.01*70*5 + 4.2*70*0.1 = 15 + 29 - 44 kW
Den totala temperaturdifferansen på varma sidan mäts med ett par 
givare varför felet erhålls till
AQ = 4.2*0.04*92*11 + 4.2*92*0.1 = 170 + 39 = 209 kW 
Det totala relativa felet blir 
209 / 5200 = 4 %
Felet i värmefaktorbestämningen, COP-|. blir
ACOP1 = 1/(2*720)“209 + 5200/(2*720)2*14 = 0.15+0.04- 0.19 
Det relativa felet vid värmefaktorn 3.7 erhålls till 
0.19/3.7 = 5 %
3.2 Utvärdering
Bearbetningen av mätvärden sker med hjälp av ett speciellt 
utvärderingsprogram MUMS. I detta språk har man tillgäng till 
kommandon för att enkelt skriva ut tabeller och rita grafer. De
senare ritas vanligen som funktion av tiden men kan även ritas som 
funktion av annan godtycklig storhet, mätt eller beräknad.
För att hitta samband mellan två storheter finns möjlighet att skapa 
snittmängder, dvs att endast studera mätpunkter då övriga storheter 
ligger inom ett väl definierat intervall. Denna teknik har utnyttjats i 
ett flertal diagram för att påvisa beroendet. Storheter som inte 
ingår i (nätprogrammet kan dock inte utnyttjas, exempelvis köld— 
mediemängden i värmepumpsystemet. Detta innebär att tekniken bör 
användas med viss försiktighet, speciellt vid långa tidsperioder.
Mätpunkter kan beräknas till ett längre intervall än 1 timme, 
exempelvis dygnsvärden. Detta är speciellt väsentligt för att studera 
storheter som varierar med flera cykler, exempelvis fjärrvärme— 
returtemperaturen som dels varierar över dygnet men även över 
året.
Vid^ utvärderingen har även vissa storheter beräknats, exempelvis 


















































I detta avsnitt presenteras värmepumpen enbart som en 
värmeproducent, “svart låda“. Hur köldmediekretsen reagerar 
studeras endast utifrån den sekundära sidan, dvs vad som händer med 
värmeeffekt, temperaturer och flöden på vattnet.
Värmeenergin i spillvattnet flyttas från en låg nivå i förångaren, dess 
användbarhet (temperaturnivå) höjs med hjälp av mekanisk 
energitillförsel i kompressorn. Värmen avges därefter på en högre 
nivå till fjärrvärmevattnet. Som bärare av energi utnyttjas 
köldmediet.
De systemprestanda som är av primärt intresse för kunden är således 
hur mycket säljbar värme som erhålls, hur mycket energi som måste 
köpas för att driva cykeln samt under hur lång tid, tillgänglighet, man 
kan erhålla dessa mängder.
4.1 Tillgänglighet
TMIgängligheten bestäms av värmesänkans, värmekällans, elti11— 
gångens samt av köldmediekretsens tillgänglighet. Om minst en av 
dessa delar ej är tillgänglig kan ej heller värmepumpen vara i drift.
Värmesänkan är fjärrvärmevattnet, vars retur leds in i konden- 
sorerna. Då värmepumpen ligger som baslast i fjärrvärmesystemet 
finns alltid avsättning för producerad värme från värmepumpen. Den 
begränsning som sänkan kan utgöra är om dess temperatur är för hög. 
Högsta tillåtna kondenseringstemperatur är 72°C, varför ett 
aggregat bortkopplas om returvattnets temperatur överstiger 62'C. 
Detta har inträffat vid ett par tillfällen bland annat under vintern 
1985.
Om utgående köldbärartemperatur underskrider 1.7°C eller för— 
ångningstemperaturen är lägre än -1°C kopplas automatiskt 
respektive kompressor ur. Detta på grund av frysrisken i tub- 
panneförångaren. Innan urkoppling sker kapacitetsregleras dock 
aggregaten.
Kompressorn utnyttjar sekunda el och kan därför stoppas om 
elti Ilgången är dålig. Rent termodynamiskt är det bättre att 
producera el och värme från ett mottryckskraftverk och utnyttja 
denna el till att driva värmepumpar än att producera samma totala 
mängd värme enbart med olja. Denna situation inträder vid 
balanspunkten mellan tillgång och efterfrågan på el. då man 
överväger att stänga av ett mottryckskraftverk. Rent praktiskt torde 
det dock vara svårt att samköra alla dessa enheter på önskat sätt.
Värmepumpen har varit avstängd på grund av elbrist vid ett tillfälle.
Den fjärde faktorn som avgör tillgängligheten är köldmedie— 
systemets komponenter. Känsligaste delarna i systemet är för­
ångaren (tryckfall och försmutsning) samt kompressorn (mekaniska 
fel). För Loudden—värmepumpen har dessa tva inneburit avsevärd
14
ståtid. Förångarrengöring innebär driftstopp ca 12 timmar per 
tillfälle medan maskinfel har varierande längd. Vid åtgärder på 
maskinerna stängs även den fungerande maskinen av på grund av den 
höga ljudnivån. Produktionsbortfallet blir således avsevärt.
Under första mätåret inträffade 10 st stopp på aggregat A och 11 st 
stopp på aggregat B, som varade under minst 1 dygn. Motsvarande för 
andra mätåret är 13 st respektive 10 st. Orsaken till dessa längre 
stopp var maskinfel, främst växel- och lagerhaverier.
Utöver dessa inträffade ett flertal kortare stopp. Drift­
tillgängligheten var under första mätåret för kompressor A 73% och 
för kompressor B 67% samt under andra mätåret 77% respektive 
67%.
Orsaken till de kortare stoppen var t ex rengöring av förångarna, 
reglerfel på grund av åskväder, oljebyten samt reglerfunktioner som 
felaktigt kan stoppa värmepumpen.
Tillgängligheten som funktion av tiden framgår av figur 4:1 och 4:2.1 
figur 4:3 och 4:4 har tillgängligheten framställts i form av ett 
varaktighetsdiagram. Tillgänglighet uppgår således till ca 270 
dygn/år och aggregat.
I figurerna har de punkter som av mättekniska skäl är odefinierade 
satts till 0. Detta innebär att värmepumpen har högre tillgänglighet, 
ca 5-10 dygn/år.
Orsaken på driftstoppen beror till övervägande delen på köld— 
mediekretsen och på värmekällans försmutsning av förångarna.
I bilaga 1 anges driftstörningar som registrerats i loggboken.
4.2 Värmeavgivning
Värmeavgivningen till fjärrvärmevattnet sker dels i kondensorerna 
och dels i underkylarna. Den bestäms av förångnings— och kon­
densen ngstemper aturer na samt av köldmedieflödet, dvs kom— 
pressorregleringen. Processtemperaturerna (förångning och kon­
denser ing) är grovt bestämda av vattentemperaturerna, men dock ej 
entydigt ty även vattenflödet och värmeväxlarnas värmegenom— 
gångstal varierar.
Med värmeavgivning avses värme från kondensor och underkylare, dvs 
det som kommer fjärrvärmevattnet tillgodo. Värmeförluster till 
luften återvinns i rumskylare i taket, vilka använder köldmedium för 
kylning. Oljekylarna använder spillvatten för värmeväxlingen, vilket 
innebär att aggregat A:s värme kommer förångare B tillgodo. 
Däremot kan värme från oljekylare B ej återvinnas. Orsaken till att 
man valt spillvatten att kyla med är för att erhålla små kompakta 
värmeväxlare. Nackdelen blir dels värmeförlusten och dels för- 
smutsningen som spillvattnet orsakar. Värmeväxlarna är dubblerade 
på respektive aggregat, varför dessa kan rengöras medan aggregatet 
fortfarande är i drift.
I bilaga 1 redovisas värmeavgivningen för varje månad under 
mätperioden.
4.2.1 Värmeavgivningen som funktion av 
vattentemperaturerna
I figur 4:5 är aggregat A och B:s kapacitet framtagna som funktion 
av inkommande vattentemperatur till förångaren respektive 
kondensorn. Diagrammet är framtaget för tre stycken temperaturer 
på fjärrvärmevattnet 45, 50 resp 55°C ± 0,5°C. Övriga villkor är att 
spillvattenflödet ska vara större än 71 kg/s samt att kompressorn ej 
är nedreglerad.
Temperaturhöjningen på vattensidan över respektive värmeväxlare 
redovisas i figur 4:6 — 4:9. Figur 4:6—7 avser kondensorerna och 
figur 4:8—9 underkylarna. Motsvarande data men för den kalla sidan 
redovisas i figur 4:10 — 4:11 Temperaturhöjningen i varje kondensor 
är ca 5°C och temperatursänkningen i varje förangare är även den ca 
5*C. beroende på olika vattenflöden.
4.2.2 Värmeavgivning som funktion av vattenflödet
Vattenflödet har varit konstant på fjärrvärmesidan, ca 92 kg/s under 
de två mätåren. Vattenflödet pa spillvattensidan varierar betydligt 
mer, mellan 55—75 kg/s beroende på hur nedsmutsade rör och 
förångare är.
I figur 4:12 visas värmeavgivningen som funktion av spillvattenflödet 
för aggregat A och B. Inkommande vatten på fjärrvärmesidan är 45, 
50 resp 55 ± 0.5*C och på spillvattensidan 16*C ± 2*C. Orsaken til] 
att interval let är relativt stort på spillvattensidan är för att få 
jämförande data från båda aggregaten.
Någon filterfunktion hos det första aggregatet kan inte spåras, dvs 
att detta aggregat skulle sättas igen av olika partiklar och därmed 
efter viss tid erhålla sämre prestanda än aggregat B. Värme— 
effektavgivningen sjunker med ca 15 kW per kg/s flödesminskning, dvs 
med drygt 0,5%. Fl ödesminskningen är ca 0.1 kg/s, dygn, se även 
avsnitt 11.1, vilket innebär att värmeeffektavgivningen sjunker med 
1% per 17 dygn.
Enda sättet för närvarande att åter öka flödet, är att öppna 
förångarna och rengöra dessa.
Huruvida försmutsning och tryckfall når ett maximalt läge och 
därefter är stabilt har ej funnits möjligheter att påvisa. Detta är 
dock troligt, men vid vilket flöde det sker vid är okänt.
Vid rengöringen av rörledningen från reningsverket har man funnit ca 
5 mm smuts på rörväggarna. Rören är av dimension 250, vilket 
innebär en areaminskning på 8%.
Figur 4:13 åskådliggör aggregatens prestanda i ett varaktig— 
hetsdiagram, där tidsskalan avser 2 år. Ytan i diagrammet motsvarar 
av fjärrvärmevattnet tillgodogjord värmeenergi.
4.3 Värmefaktor, COP1
Värmefaktorn redovisas som avgiven värme till fjärrvärmevattnet 
dividerad med kompressorns elbehov. Pumparnas elbehov är inte 
medtagna.
I bilaga 1 redovisas värmefaktorn för varje månad under mät­
perioden.
4.3.1 Värmefaktorn som funktion av vattentemperatur
Figur 4:14 redovisar värmefaktorn, COPi, som funktion av 
vattentemperaturen. Figuren redovisar data med samma villkor som 
presenterats i avsnitt 4.2.1.
Figur 4:15 redovisar kompressorernas eleffektbehov. Elbehovet är 
således oberoende av vattentemperaturen, vilket beror på att 
elmotorerna är begränsade till detta värde, och värmefaktorn 
minskar således därför att värmeavgivningen minskar.
4.3.2 Värmefaktorn som funktion av vattenflödet
Värmefaktorns beroende av spillvattenflödet redovisas i figur 4:16. 
Villkor i framtagandet är detsamma som i avsnitt 4.2.1. Punkterna 
sammanfaller väl på tre linjer vilket tyder på att försmutsningen är 
lika i båda förångarna.
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I detta avsnitt studeras funktionen hos de komponenter som deltar i 
energitransporten, dvs förlngare, kompressor, kondensor och under- 
kylare. De tvä förstnämnda upptar energi, värme respektive arbete, 
till processen och de sistnämnda bortför energin som värme. I de 
flesta av diagrammen utnyttjas föringnings— och kondenser i ngs— 
temperaturerna (trycken) ty dessa bestämmer effekter och kapa- 
citetsdata.
5.1 Kapacitetsdata
I figur 5:1 — 5:6 visas värmeväxlarnas och kompressorns kapa­
citetsdata som funktion av föringnings— och kondenserings— 
temperaturen. Värmeavgivningens variation beror helt pl varierande 
värmeupptagning i förangaren. ty kompressorns effektbehov är 
oberoende av temperaturerna dl de är elmässigt begränsade. Man bör 
dl observera att vid en större temperaturdifferens är köldmedie- 
flödet mindre.
Figur 5:7 — 5:8 visar värmefaktorn som funktion av process- 
temperaturerna. Orsaken till variationen beror helt pl skiftningar i 
förångarens värmeupptagning.
5.2 Carnotska verkningsgrader
Inom kyltekniken används sedan länge en Carnotsk verkningsgrad för 
att relatera en verklig process* prestanda med den ideala 
Carnot—processen. Denna verkningsgrad definieras ur ekvationen 
COP2t = ^2ct x COP2C. där COP2t är den verkliga processens 







Erfarenhetsvärden visar att "T 2ct varierar mellan ca 0,4 och 0,6, 
beroende på bl a anläggningens storlek, köldmedium, varvtal och grad 
av underkylning. För en given anläggning är dock ^ct relativt 
konstant inom normalt arbetsområde.
I värmepumpsammanhang kan det vara relevant att införa mot­
svarande verkningsgrad definierad ur COPn “ ^ict * COPiq, där
COP1 ar den verkliga processens värmefaktor och COPic 
Carnot-processens värmefaktor definierad som
COPic = T1
Ti — T2
Sambanden mellan ovanstående verkningsgrader blir:
r) _^Zct * C0P2c +(1 -b)
C “ COP2c +1
eller
'O, . 'r^2ctxT2+(1-b),:(T1 ~T2)
Het =-----------------------------------------------------
respektive





''Xl c t xT 1 — O  b ) x (T 1 - T 2 ) 
~2
där b står för andelen förlustvärme, dvs COPn = COP2t +(1—b). 
För exempelvis ^ct = 0,50, T2 = 280 K och b = 0,05 erhålles ^ict 
= 0,57.
Det är således mycket viktigt att man tydligt klargör vilken 
verkningsgrad som avses då man talar om en anläggnings Carnotska 
verkningsgrad. När man som i detta fall har möjlighet att mäta såväl 
kyleffekt som, värmeeffekt kan termen b ovan beräknas t ex ur 
ekvationen
h- i - rllctxTi ~Yl2ctxT2 - 1 +COP2t-COPit 
Ti -T2
Figur 5.9 och 5.10 visar Carnotverkningsgraden, definierad enligt 
ovan. En liknade definition kan även göras men där man istället för
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kondenser i ngs- och förångningstemperaturen använder sig av 
inkommande värmekälletemperatur (spillvatten) resp utgående 
värmesänkas temperatur (fjärrvärmevatten). Dessa temperatur 
representerar tillgänglig temperatur på "gr at isvärmen" resp den 
kvalité som erhållits pa den nyttiga värmen ut från anläggningen. 
Orsaken till att detta samband medtaglts är för att kunna göra en 
jämförelse med andra värmepumpanläggningar där man inte mäter 
köldmediets temperaturer eller tryck. Detta uttryck är mindre än 
den riktiga carnotverkningsgrad beroende på att carnotvärmefaktorn 
blir större enligt definition med vattentemperaturerna. I figur 5.10b 
är denna kurva uppritad för Louddens värmepump.
Förlustfaktorn b ligger mycket nära 0, vilket framgår av figur 5.10c. 
Detta visar dels på små värmeförluster i anläggningen och dels på god 
mätnoggrannhet.
I figur 5:11 är Carnotvärmefaktorn och Carnotköldfaktorn uppritad i 
absoluta tal.
Figur 5:12 visar differensen mellan inkommande spillvatten­
temperatur och inkommande fjärrvärmeretur.
5.3 Kondensor
För att studera eventuella förändringar med tiden, t ex kA-värdet, 
kan temperaturverkningsgraden utnyttjas. Den definieras som 
mediets (i detta fall vattnets) temperaturändring dividerad med 
differensen mellan mediernas inloppstemperatur.
Temperaturverkningsgraden kan dock inte betraktas som ett mått på 
hur bra värmeväxlaren är. Verkningsgraden beror även på värme- 
kapacitetesflödena.
I figur 5:13 och 5:14 är verkningsgraden uppritad för de båda 
kondensorerna. Verkningsgraden visar små variationer med tiden. 
Dessa variationer beror främst på olika kapaciteter, temperatur­
nivåer.
Värmeväxlarens kA-värde sjunker med ökande kapacitet. Detta beror 
på den ökande ytbelastningen i kondensorn. För kondensation i rör 
gäller
Nu = C " | cPwr
(y “ q J
Vid en dubblering av ytbelastningen, q, minskar Nu med 20% enligt 
formeln. Enligt figur 5:15 och 5:16 erhålls ungefär motsvarande 
minskning av värmeövergången. Detta skulle tyda på att det 




I underkylaren kyls kondensatet till en lägre temperatur än den som 
svarar mot kondenseringstemperaturen. Man kan på detta sätt ta 
tillvara ytterligare värme från processen. Denna värme svarar mot 
den ökande kylkapaciteten som man erhåller på grund av 
underkylningen. Ett annat skäl för underkylning är att säkersställa att 
ingen gas når fram till expansionsventilen.
Figur 5:17 och 5:18 visar värmeavgivningen från de båda 
värmeväxlarna under två olika år. Orsaken till den stora skillnaden 
mellan de båda underkylarna är att köldmediet i aggregat A är ca 5°C 
varmare (beroende på högre kondenseringstemperatur) medan 
vattentemperatur är som lägst. Detta innebär en större drivande 
temperaturdifferens.
I figur 5:19 och 5:20 är resp underkylares del av total värmeavgivning 
från resp aggregat (dvs underkylare + kondensor) framtagen. 
Underkylarna svarar för ca 10 resp 5% av erhållen värme.
Den effektiva underkylningen är dock lägre, ty i underkylarna sker 
även kondensering. se figur 5:21. I figuren är andelen underkylning 
uppritad som funktion av total värmeeffekt från underkylarna. Större 
delen av deras yta används således till kondensering av köldmedium. 
Med en köldmediebehållare mellan kondensorn och underkylaren 
skulle man erhålla en större andel underkylt köldmedium. Dock skulle 
belastningen på kondensorn öka vilket skulle tvinga fram en höjning av 
kondenser ingstemperaturen. Värmeeffektavgivningen skulle totalt 
sett öka.
Värmeväxlarnas funktion under ett längre tidsintervall (2 år) fram­
går av figur 5:22 och 5:23. Verkningsgraden ligger på en konstant nivå 
kring 6—7%. Orsaken till det låga värdet är att värmekapa— 
citetsflödet på vattensidan är ca 400 kW/°C medan det på köld- 
mediesidan är ca 15 kW/°C. Ju större andel kondensering som sker i 
värmeväxlaren desto större blir verkningsgraden.
Figur 5:24 och 5:25 visar underkylarens kA—värde som funktion av 
värmeeffekten. Ökningen av kA-värdet vid höga effekter kan bero på 
ökad köldmedieströmning.
5.5 Förångare
Värmetransporten i förångaren bestäms av temperaturdifferens 
mellan vattnet och köldmediet samt av förångarens prestanda, dess 
kA—värde. Problemet i anläggningen har varit den försmutsning och 
fl ödesminskning som erhålUts i förångaren. Detta medför att 
kA—värdet försämras, varvid temperaturdifferensen ökar för att 
kunna upprätthålla värmeupptagningen. Detta kan studeras i flera 
olika diagram. Figur 5:26 visar temperaturdifferensen på inlopps— 
sidan mellan vattnet och köldmediet, figur 5:27 och 5:28 visar 
temperaturverkningsgraden för resp förångare. Verkningsgraden 
sjunker från en hög nivå. ca 70% efter rengöring av förångarna till ca
40% innan dessa äter rengöres. Försämringen beror på att ’in, figur 
5:24 ökar, ty vattnets temperatursänkning är i stort sett konstant.
Förångarens kA—värde som funktion av värmeeffekten redovisas i 
figur 5:29 och 5:30. Data är framtagna vid ett spillvattenflöde på 73 
kg/s ± 2 kg/s. kA-värdet stiger med ökande effekt vilket kan 
hänföras till en förbättrad värmeövergång på köldmediesidan på 
grund av den ökande ytbelastninjen. Enligt teorin kan värme- 
överför ingstalet vid fullständig förangning beräknas ur
Nu = 1.0x10'2 {Re2xKj}<H
Då värmeöverföringen på vattensidan och genom rörväggen är 
konstant dämpas inverkan av ökad ytbelastning.
Tryckfallet på köldmediesidan uppgår till ca 0.15 bar vilket svarar 
mot 1.5’C, se figur 5:31. Figur 5:32 visar_ temperaturprofilen i 
förångarna vid en driftpunkt. Tryckfallet ingår således i tempera­
turdifferensen i förångarna.
Kyleffektens varaktighet framgår av figur 5:33, där tidaxeln om­
fattar 2 år.
5.6 Kompressor
Turbokompressorn bör arbeta med så jämna tryckförhållanden som 
möjligt och nära dess dimensionerande data. Om man förändrar 
tryckförhållandet så försämras dess verkningsgrad.
Driftförhållanden kan förändras av två skäl, en intern kapacitets- 
reglering respektive förändrade temperaturer på värmekällan eller 
värmesänkan.
För att inte riskera för höga tryck i kondensorn eller isbildning i 
förångaren är man tvungen att kapacitetsreglera i processen.
Effektregleringen kan ske antingen med ledskenereglering eller 
by-pass-ventil. Man minskar med dessa metoder köldmedieflödet 
genom värmeväxlarna. Den metod som har bästa verkningsgraden av 
dessa båda är ledskenreglering, som utnyttjas i första hand. Med 
denna metod ändras genomströmningsarean för köldmediet och 
därmed även flödet. Verkningsgradsmaximum är relativt spetsigt, 
varför det är väsentligt att inte reglera inom för stort intervall. Då 
man i Loudden endast reglerat några procent är det inte möjligt att 
studera effekten av reglermetoden.
Vid by-pass-reglering leds delar av den högtryckta gasen tillbaka 
till kompressorns sugsida efter en expansion. Denna mängd 
köldmedium deltar således inte i värmeutbytet. Däremot kommer 
hela mängden att komprimeras och därför erfordras i stort sett 
samma eleffekt till kompressorn (kondenseringstemperaturen 
kommer att sjunka och förångningstemperaturen att stiga något 
eftersom temperaturdifferenseq kan minska vid ett lägre 
värmeutbyte). I figur 5:34 visas Qi, Ék och COPi som funktion av 
by—pass—ventilens läge. Diagrammet är framtaget vid driftpunkter
med lika förhållande med avseende på spillvatten och fjärrvärme­
vattnets inkommande temperaturer. Effektbehovet är oberoende av 
ventilens läge, medan avgiven värme, Qi minskar från 2.7 MW till 
1.9 MW då ventilen reglerar mellan 10—55%.
Då värmefaktorn är en funktion av parametrarna ovan kommer även 
den att minska, i detta fall från 3.7 till 2.6.
Som reglermetod är "by—passing" mycket effektivt men den är 
samtidigt oekonomisk. Eftersom värmepumpinvesteringen är gjord 
är det motiverat att låta den vara i drift så länge den kan täcka sina 
rörliga kostnader, i princip vid värmefaktorn > 1. En förutsättning är 
givetvis även att ingen annan produktionsenhet har lägre rörliga 
kostnader.
Cirkulerad mängd köldmedium vid olika driftfall framgår av figur 
5:35 och 5:36. Flödet avser driftfall då kompressorn arbetar helt 
oreglerad. Massflödet är ca 15 kg/s R12.
Köldmediets temperatur efter kompressionen, den högsta i hela 
cykeln, är som mest ca 90°C. varför någon risk för sönderdelning av 
köldmediet ej föreligger, se figur 5:37.

























































































g 0 p 34->nsp0 
o*B 
0 -P œ en £ •H P 
0 0 g 
0 "d £ O




UIUJ Eh S 2 
(ïï 'd 
< < 0 >> s
+ 0 +
EK
T MW 00 SS ss






















































































































































































UJ UJ r- 
l-h E-f 
UJ UJ




























































































































































































































































uiSgt f- ® 
<!- *
Ul>
-1--------- 1--------4--------- 1--------- «--------- 1----- ■ l 4-——4»
G
tf)













































oro:ooh* h XX 
<< 





















































.. • •11< t fifii
a a a a a a a a a a a


























































































































































































































































































































































































































> -P 0 1
fö -P •P P
>itj a)
i—1 c (D Ti
m (D -p g P
Ti p Ti 0
a rP ^z P g :0
M 0 0 ^ 4->z -P 0 -P
_J 0 fÖ (Ö
>- p i—i
Y P 0 >i P
£ P -p :0 PLU P M-M 0
D 0) 0 P
Z P M-I T P 0
D fö M-I P ®fö i—1
0 0 P Cn >i
■H 0 -P ^
> tP -P °<Ö P
p -P 0
■P •p fö p Ti
0 p 0 P
g r—1 <H tö P
g >iH 0
(Ö •P -P •P
P P -p 0
tP 0 p (Ö
(Ö Ti 0 0 P
*H P fö -P 0































































































































Q H Z. v ‘—
m H1 LU


































































































































































































































































































































< u x \ ï 
X





























































































































1 I I I I 1—L
H*
* j: J
K g B a a a a aa a a a a Si£ s in a in a in a
















































































































uj U] EH 


































Lü (A « 



















































































































Vattenflödet på fjärrvärmesidan uppgår till 93 kg/s, vilket har legat 
mycket konstant under två år. Variationerna är endast något kg/s, se 
figur 6:1, och dessa har en cyklisk variation med ett toppvärde i 
augusti och minimivärde i februari. Variationen beror pa ändrade 
flöden och tryck i nätet.
Fjärrvärmereturvattnets temperatur har även det ett cykliskt 
förlopp med två toppar och två dalar per år, se figur 6:2. Topparna 
inträffar i februari och augusti och dalarna i maj och oktober. 
Orsakerna till denna pendling är följande.
Under en stor del av året är flödet och framledningstemperaturen 
konstant. Returvattentemperaturen sjunker när det erfordras ett 
större effektuttag under denna period. När man tagit ut tillräckligt 
mycket ur vattnet som värmeväxlarna i undercentralerna klarar, 
maste framledningstemperaturen och vattenflödet höjas. Detta 
medför att returvattentemperaturen åter börjar stiga. Denna topp 
inträffar i januari—februari då värmebehovet i fjärrvärmenätet är 
som störst. Under sommaren beror den höga returtemperaturen på 
att man inte kan reglera ned flödet tillräckligt mycket, utan blir 
tvungen att kortsluta mellan fram— och retur ledningen samt på 
läckage i undercentralerna.
För värmepumpdrift verkar således höst och vår vara de bästa 
årstiderna medan returtemperaturen blir hög då värmebehovet 
antingen är lägst eller högst. I verkligheten torde dock inte 
vinterfallet bereda några stora problem, då totala flödet är stort och 
en "normalt'' dimensionerad värmepump därför kan avge hela sin 
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Som värmekälla till värmepumparna används renat spillvatten som 
leds i en drygt 1 km läng kulvert från reningsverket till värme­
pumpen.
Man erhåller en markant fl ödesminskning med tiden, se figur 7:1, 
beroende på ett ökat tryckfall. Detta tryckfall kan härledas till 
förångarna ty efter rengöring av dessa erhåller man återigen ett högt 
flöde. Sommaren 1984 installerades ett backspolningsfilter, vilket 
bidrog till att begränsa fl ödesminskningen under 3 månader, därefter 
inträffade återigen ett kraftigt ras. Minskningen är ca 0.1 m3/dygn.
En annan orsak till flödesförändringar kan vara luftfickor som bildas i 
ledningsnätet.
Spill vattentemperaturen följer samma cykel som sjövattnet. 
Temperaturvaritationen är dock inte lika kraftig mellan sommar och 
vinter, se figur 7:2 och 7:3. I figur 7:4 är vattentemperaturen från 
Mälaren in till vattenverken jämförd med temperaturen på det 
renade spillvattnet.
Figur 7:5 visar det potentiella kyluttaget med strilvattenför— 
ångare där vattnet kan kylas till 0°C. Värmeeffekten är ca 30% 





















































































































































































































































Som köldmedium används R12, vars ångtryckskurva har mycket 
lämplig karaktäristik för kondensering vid höga temperaturer 
(60-70'C). Jämför figur 8:1, med data för de vanligaste köld­
medierna. Köldmediedata för R12 framgår av figur 8:2.
Vid lägre kondenseringstemperaturer används ofta R22, som har 
bättre värmetekniska egenskaper.
Den volymetriska köldalstringen, upptagen värme per m3 i 
kompressorn insugen volym, är nämligen ca 40% sämre för R12 än 
för R22. Detta innebär att det erfordras större slagvolym i 
kompressorn för R12 om avgiven mängd värme ska vara lika stor. 
Det specifika kompressorenergibehovet blir dock i motsvarande mån 
lägre, vilket medför att värmefaktorn blir i stort sett lika för R12 
och R22.
Underkylningsegenskaperna är även de sämre för R12 än för R22. 
Detta beroende på lägre värmekapacitet för R12. I underkylaren 
innebär detta att det åtgår mindre mängd vatten för att kyla 


























































Värmepumpinvesteringen var pä ca 12 miljoner kronor. Under de tvä 
första åren låg drifttillgänligheten på ca 75%, vilket innebär 6500 
h/år.
Första mätåret erhölls 13.9 GWh värme från aggregat A och 14.0 
GWh värme från aggregat B. Det lägre värdet beroende på sämre 
tillgänglighet. Motsvarande värden under mätår 2 var 14.7 GWh resp 
13.2 GWh. Erforderligt arbete till kompressorerna var mätår 1 4.5 
GWh resp 4.2 GWh samt för mätår 2 4.7 GWh resp 4.1 GWh.
Följande kalkyl på inbesparad energikostnad kan göras med antagen 
alternativkostnad för värme 20 öre/kWh och för el 15 öre/kWh.
A B
Värme 2780 2800














Driftkostnadsbesparingen är efter två år ca 8.5 miljoner kronor, dvs 
drygt halva investeringen. Detta trots en låg drifttillgänglighet. 
Varje procent ökad drifttid är värd 35 000 kr per aggregat.
9.2 Rengöringsinterval I
Aggregatens prestanda försämras på grund av försmutsning och 
fl ödesminskning på spillvattensidan. Det optimala intervallet mellan 
rengöringar är en avvägning mellan dels förlusten i värmeproduktion 
och dels rengöringskostnaden. Den senare består av dels kostnaden för 
rengöring (personal, borstar o dyl) och dels kostnaden för värme­
förlusten eftersom aggregaten måste stängas av. Den senare faktorn 
sjunker ju längre intervallet mellan rengöringarna är, ty värme- 
avgivningen sjunker.
I följande beräkning har antagits att värmeavgivningen sjunker 1.5 
kW/dygn, jmf 4.2.2, och värmefaktorn D.D02 per dygn, jmf 4.3.2. 
Begynnelsevärde, efter helt rena förångare, är 2.5 MW värme och 
värmefaktorn 3.4. Rengöring av förångarna innebär 12 timmars 
produktionsbortfall samt en arbetskostnad på 2500 kr (för båda 
aggregaten). Alternativkostnaden för värme antas vara 20 öre/kWh 
och elkostnaden 15 öre/kWh.
Figur 9:1 visar energi kostnadsbesparingen på årsbasis som funktion av 
intervallet mellan rengöringarna. Optimalt är 40 dygn mellan ren­
göringarna, men det är mycket flackt. 1% försämring av energi- 
kostnadsbesparingen sker vid 90 dygns interva II et.
Man bör dock vid driftstopp av andra skäl även rengöra förångarna 
eftersom man då slipper belasta rengöringskostnaden med produk­
tionsbortfallet.
Givetvis varierar optimum dels med vilka vattentemperaturer som 
värmepumpen arbetar med och dels el— och värmepriserna. Det 













$5 QM \°i ; t5 
















































u 0 U u Lo U o
rO rO <S «-J C-1 csi


































































































































i i U L OÖ 3 & U XN O ly) 3 rT o
r. u«» 00 a~ o _r r'* Cv) n- ro
i %









T-|, ti Kondenseringstemperatur K; *C
T2, t2 Förångningstemperatur K; °C
COP1 Värmefaktor 
COP2 Köldfaktor
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Bilaga innehållande månadsvärden
1. Tabell 1, värmeeffekt för aggregat A och B
värmefaktor för aggregat A och B 
drifttid för aggregat A och B
2. Graf 1—24, värmeeffekt för aggregat A och B




Månad Aggregat A 
Värme— Värme— Drift­
Aggregat B
- Värme- Värme­ Drift­
effekt faktor tid effekt faktor tid
MW COPi % MW COPi %
8212 1.113 3.27 47 0.994 3.34 41
8301 1.836 3.22 79 1.103 3.01 79
8302 1.892 2.89 93 1.127 3.09 55
8303 1.647 3.02 85 1.633 3.27 77
8304 1.710 3.24 86 1.577 3.44 71
8305 1.675 3.01 82 1.895 3.42 81
8306 1.413 2.88 72 1.687 3.34 71
8307 0.601 2.83 30 0.668 3.22 30
8308 0.935 2.77 50 1.068 3.25 50
8309 2.192 3.46 89 2.459 3.64 94
8310 1.870 3.18 81 2.731 3.81 100
8311 2.110 3.32 88 2.179 3.47 88
8312 1.602 3.14 72 1.411 3.22 70
8401 0.629 2.62 40 0.800 2.78 41
0402 1.649 3.00 01 0.544 2.61 30
8403 0.623 2.75 39 0.850 2.66 45
8404 2.024 3.22 95 1.863 3.27 95
8405 2.256 3.27 96 0.937 3.41 39
8406 1.082 3.21 47 0.711 3.47 28
8407 1.357 2.92 66 1.732 3.19 76
8408 1.977 3.05 93 2.195 3.29 93
8409 2.304 3.42 94 2.387 3.56 94
8410 2.414 3.34 100 2.493 3.48 100
8411 2.182 3.06 99 2.126 3.22 91
Mätår Värme­ Värme­ Drift - Värme­ Värme­ Drift­
effekt faktor tid effekt faktor tid
MW COPi % MW COPi %
8212-
-8311 1.583 3.D9 73 1.593 3.36 67
8312-
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